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Storingen in de kernenergiecentrale Dodewaard

Datum

januari 23

januari 31

februari S

Tijdens de splijtstofwisselstop was ten gevolge 3/2
van een verkeerde schakelhandeling de elektrische
noodvoeding weggeschakeld. Op dat loment waren de
noodstrooldieselgenerator en de eigen bedrijfs
elektriciteitsvoorziening tijdelijk niet voorhan-
den. De elektrische voeding werd in die periode
verzorgd door het externe net.

In de splijtstofwisselperiode is bij een inspectie -/3
een splijtstofelementengrijper let een gewicht van
circa J kg in het reactorvat gevallen. Bij inspec-
tie van de plaats, waar de grijper was gevallen
zijn geen beschadigingen geconstateerd. De oorzaak
was het niet op de juiste wijze geborgd zijn van
de hi;skabelverbinding aan de grijper, die overi-
gens alleen gebruikt werd als gewicht Ol de hijs-
kabel strak te houden.

Om de mogelijkheid van geringe stoomlekkages tegen -/2
te gaan werden in de splijtstofwisselperiode op de
J veiligheidskleppen op het reactorvat aelbranen
aangèbracht. Deze aembranen aoesten extra sluit-
kracht op de kleppen leveren. Bij het inbedrijf
gaan van de centrale na de splijtstofwisselstop
bezweken deze rubberen lembranen als gevolg van
een ontwerpfout.
Na uitbedrijfname heeft aen de aelbranen weer
verwijderd, en de centrale zonder de aeabranen in
bedrijf genolen. Tijdens bedrijf heeft aen geen
hinder gehad van stoomlekkages.



Datum

maart 3

april 27
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Qgsçhri;vinq Catl'IBS

Als gevolg van een storing in een drukopnemer viel -12
bet reactorwaterzuiveringssysteem (~ZS) uit. 8ij
het weer in bedrijf nemen van het RZS na de
storing trad aan bet deksel van een van de
RZS-warmtewisselaars een lekkage op. oe
warmtewisselaar werd van een nieuwe pakking
voorzien. Bii bet weer in bedrijfne.en van bet RZS
na de storing beschreven onder 27 april ~rad op
2 mei aan het zelfde deksel weer een lekkage op,
en werd de waratewisselaar opnieuw van een nieuwe
pakking voorzien. Op 21 mei trad wederom een
gelijksoortige lekkage op aan de warmtewisselaar.
Na grondig onderzoek bleek nu dat de oorzaak was
te wijten aan bet feit dat de pakking tussen
deksel en romp de bewegingen tèn ,evolge van de
te,peratuursveranderingen onvoldoende kon volgen.
Bij de reparatie werd een nieuw type pakking
gemonteerd.

Langs de klepsteel van de afslui~er welke is -/2
geplaatst in de leiding tussen bet reactorvat en
bet reactorwaterzuiveringssysteem (RZS) werd een
lekkage geconstateerd. Door deze afsluiter dicbt
te sturen werd de lekkage tot nul ,ereduceerd. De
oorzaak van de lekkage was gelegen in het feit dat
bij de revisie in de splijtstofwisselperiode te
weinig pakkingaateriaal in de afdichting van de
klepsteel was aangebracht.
In de verbinding tussen bet reactorvat en bet RIS
werd voorzien door gebruik te aaken van een ander
leidin9systeea. In de splijtstofwisselperiode 1986
werd de _fsluiter gerepareerd.
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patum Omschrijving 'ot,1IRS

septeaber 12 Als gevolg van een abusievelijk aangebrachte 3/3

elektrische verbinding tussen een gelijkspannings-
rail en een stuurstroomrail van de dieselgenerator
en een aardfout in de stuurstroomrail kwam er on-
bedoeld een 220 Volt spanning op de 24 Volt bestu­
ringsrail te staan. Vanwege de zeer kleine
stroomlterkte heeft deze fout geen nadelige
effecten gehad.
De abusievelijk aangebrachte electrische verbin­
ding is verwijderd.

december 20 In de periode van 20 december 1985 tot
2 janauri 1986 is een voedingwaterdebietmeter
langzaam verlopen, waardoor het wachtpersoneel
foutieve waratebalansen opmaakte.
De uitkomsten van deze warmtebalansen dienen als
invoer voor het computerprogramma, waarmee het
regelstaafpatroon wordt uitgerekend. Vorenstaande
resulteerde in een hoger thermisch vermogen (4 MW)
dan hetgeen door het wachtpersoneel werd vero~der­

steld. Als gevolg van het bovenstaande werd het,
door de dampbelfractie begrensde, toegelaten ver­
mogen overschreden. Oe voedingwaterdebietmeting
voor de warmtebalans zal in het vervolg dubbel
worden uitgevoerd.

3/3



- 9 -

Bi;lage 1

Indeling volgens categoriën zoals vanaf "80 gebruikelijk,

Omschrijving der categorieën

Cat. 1 : Storing van een component of een systeem welke niet nodig is voor
het bedrijven van de centrale of voor het functioneren van een vei­
ligheidssysteem.

Cat. 2 Storing van een component of een systeem welke nodig is voor het
bedrijven van de centrale maar niet voor het functioneren van een
veiligheidssysteem.

Cat. 3 Storing van een component of systeem welke gezien de beschikbare
reserve, volgens de Technische Specificaties geen onmiddellijke af­
schakeli',~ van de reactor vereist, aaar wel een vermindering van de
beschikbaarheid van veiligheidssystemen geeft. Grote bedrijfssto­
ring.

Cat. 4 Storing van een component of systeem welke volgens de Technische
Specificaties onmiddellijke of binnen een vastgestelde tijd afscha­
keling ot vermindering van het vermogen van de reactor vereist.

Cat. 5 : Een breuk (pijpdiameter kleiner dan 50 aa) van het drukgedeelte van
het reactorkoelsysteem welke zich binnen het insluitsysteem bevindt.
Voor drukwaterreactor ook: van het drukgedeelte van bet secundaire
koelsysteem welke zich binnen het insluitsystee. bevindt.

Cat. 6 : Overige meer ernstige gebeurtenissen.

toelichting: Deze categorie-indeling is overeenkomstig het Zweedse storin~s­

.e1dingssystee. dat beruJt op een graduele indeling van alle voorvallen in
categorieën met toenemend veiligheidsbelang.
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De categorieën 1 en 2 zijn niet opgenomen in de overzichten omdat ze uitslui­
tend betrekking hebben op componenten en systemen die nodig zijn voor het
normale bedrijf van de centrale. deze storingen kunnen geklasseerd vorden als
-alledaagse- voorvallen en kunnen vergeleken worden zet overeenkomstige sto­
ringen in niet-nucleaire industriële installaties. Wanneer echter een voorval
een kortstondige of langdurige reactorafschakeling of een andere grote
bedrijfsstoring tot gevolg heeft, vordt aan deze storing categorie 3 toege­
kend.

De categorieën 3 en 4 betreffen ook storingen aan zogenoemde veiligheidssy­
stemen. Dit zijn systemen die tijdens normaal bedrijf niet behoeven te func­
tioneren, aaar slechts tijdens die situaties vaarbij de reactor zich buiten
de voorgeschreven bedrijfscondities bevindt of dreigt te gaan bevinden even­
tueel in bedrijf behoeven te komen. Ten behoeve van een grote bedrijfszeker­
heid zijn deze systemen vaak aeervoudig uitgevoerd. In de zogenoemde
-Technische Specificaties- (T5) is de ainimale beschikbaarheid van de veilig­
heidssystemen omschreven, vaarbij de reactor in bedrijf aag zijn.

Storingen welke onder categorie 3 vallen zijn die storingen van veiligheids­
systemen die wel een vermindering van hun beschikbaarheid tot gevolg hebben,
zaar nog niet de in de Technische Specificaties gestelde voorwaarden over­
schrijden, dus welke geen afschakeling of vermindering van het vermogen ver­
eisen. Storingen velke onder categorie 4 vallen vereisen daarentegen afscha­
keling van de reactor, hetzij onaiddellijk, hetzij binnen een vastgesteld
tijdsbestek, dan vel vermindering van het vermogen.

Categorie 5 en 6 zijn storingen van aeer ernstige aard vaarbij één of meer
veiligheidssystemen in actie aoeten koaen. Ook kan een gebeurtenis die in
categorie 5 of 6 valt potentiële gevolgen voor de omgeving hebben.
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Bijlage 2

Indeling yolgens lB$

1. Lozing van radio-actieYe stoffen of blootstelling aan strlling. zoals
- Blootstelling .an straling die uitgaat boven de voorgeschreven dosis­

limieten voor de personen die in de centfale werken of voor leden van de
bevolking.

- Lozing van radio-actieve stoffen die de voorgeschreven limieten over­
schrijden.

2. Vermindering Yld de integriteit/functie van Iystemen die van belang zijn
yoor yeiligheid, zoals
- Falen van de splijtstofbekleding.
- Vermindering van de integriteit van het primaire systeem, de hoofdstoom-

of voedingswaterleiding.
- Vermindering van de integriteit/functie van het reactorinsluitsysteem.
- Vermindering van het bedrijfsgereed zijn/beschikbaar zijn van systemen

die de reactiviteit (de .fschakelbaarheid) van de reactor aoeten beheer­
sen.

- Vermindering van het bedrijfsgereed zijn/beschikbaar zijn van systemen
die de druk of de temperatuur van het primaire systeea loeten beheersen.

- Vermindering van het bedrijfsgereed zijn/beschikbaar zijn van essentiële
hulpsystemen.

3. tekortkogingen in ontwerp. fabricage. beariif. kwaliteitsborging of
Veiligbeialbeoorading.

~' ,toringen die op ecn Algemeen veiligheidsprobleem wii;en.

S. Storingen in andere k,rnenergiecentrAles aie geleid bebben tot maatregelen
in een bepaal4e'Nedcllandle kernenergiecentrAle.

6. Storinqen van potentieel Veiligheidsbelang.
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7. Door menselijk hAndelen of 4e nAtyur yeroorzaakte. ongewone voorvallen die
direct gf indirect het yeilig bedriif yan de centrale beïnvloeden.

8. Storingen 4ie cen Iterke publieke belangstelling trekken.



Bijlage 1
Blad 1 van 5

Storingsmeldingssysteem bij kernenergiecentrales in Nederland

Algemeen
De vergunninghouders ZlJn verplicht om bijzondere gebeurte­

nissen, die van belang zijn voor de veilige bedrijfsvoering

van de kernenergiecentrales, tijdig aan diverse overheidsin­

stanties te melden.

Onder bijzondere gebeurtenissen die van belang zijn voor een

veilige bedrijfsvoering worden verstaan storingen, abnormale

situaties, externe invloeden en dergelijke.

Onderstaand worden deze bijzondere gebeurtenissen nader om­

schreven en ingedeeld.

A. Bijzondere gebeurtenissen die zo spoedig mogeliik, maar in

ieder geval pinnen 8 uren, telefonisch of per telex gemeld

en binnen 14 dagen in een schriftelijke vorm gerapporte~rd

moeten worden, zijn:

1. Voorvallen die tot gevolg hebben dat niet voldaan wordt

aan de vergunn~ngsvoor5chriften en lof de Technische

Specificaties;

2. Acties die genomen moeten worden op grond van de speci­

ficaties in het hoofdstuk "Voorwaarden voor het be­
drijf" van de Technische Specificaties;

3. reder voorval dat leidt tot activering, hetzij automa­

tisch of met de hand, van de in de Technische Specifi­

caties vermelde technische veiligheidsvoorzieningen in­
clusief het reactorbeveiligingssysteem.

Toeliçhting
Het~betreft hier voorzieningen die normaal (gedeelte­
lijk) niet in werking zijn, maar in geval van (al dan
niet terechte) initiatie een veiligheidsfunctie vervul­
len.



Bijlage 1
Blad 2 van 5

Geplande activeringen van technische veiligheidsvoor­

zieningen inclusief het reactorbeveiligingssysteem be­

hoeven niet gemeld te worden tenzij blijkt dat deze ac­

tivering niet tot het gestelde doel leidt (zie A7 en

B2).

4. Ieder voorval dat een bedreiging vormt voor de veilig­

heid van de kernenergiecentrale of dat het personeel

belemmert in de uitoefening van zijn taken die voo~ het

veilig bedrijven van de kernenergiecentrale noodzake­

lijk zijn;

Toelichting:

Dit heeft onder meer betrekking op zowel interne als

externe bedreigingen/voorvallen zoals branden, het

vrijkomen van toxische gassen en ontploffingen. Te al­

len tijde moet het personeel veiligheidsgerelateerde

activiteiten kunnen uitvoeren indien de situatie dit

vereist.

5. Iedere blootstelling aan ioniserende straling inclusief

radioactieve besmetting die uitgaat boven de voorge­

schreven limieten voor personen die in de kernenergie­

centrale werken of voor leden van de bevolking;

6. a) Iedere lozing van radioactieve stoffen die de voor­

geschreven limieten overschrijdt;

b. Ieder voorval waarbij op niet-geplande of ongecon­

troleerde(niet geregistreerde) wijze lozing van ra­

dioactieve stoffen plaatsvindt;

Ioelicbting:
Grote afwijkingen van de normale bedrijfsvoering



Bijlage 1

Blad 3 van 5

c. Ieder voorval waarbij op niet-geplande of ongecon­

troleerde(niet geregistreerde) wijze radioactieve

stoffen vrijkomen, waardoor een gebouw/ruimte geëva­

cueerd moet worden.

IQe11chting:

Het betreft hier voorvallen waarbij het personeel

niet meer in staat is activiteiten te verrichten die

het veilig bedrijf van de kernenergiecentrale waar­
borgen.

7. De constatering van fouten van het personeel, van het

falen van apparatuur of van ontwerp- of procedurefouten

waardoor verhinderd zou kunnen worden dat constructies,

systemen en componenten hun veiligheidsfunctie vervul­

len die noodzakelijk is om:

a. de reactor af te schakelen en in een veilige toe-

stand te houden;
b. de restwarmte af te voeren;

c. de lozing van radioactieve stoffen te beheersen of
d. de gevolgen van een ongeval tegen te gaan.

Toelichting:

Hier ZlJn bedoeld fouten die aanleiding ZlJn dat de
aangegeven veiligheidsfuncties niet zouden kunnen wor­
den vervuld, bijvoorbeeld ten gevolge van een fout met

een gemeenschappelijke oorzaak of systeem-interacties.
In tegenstelling tot A3 worden hier voorvallen bedoeld

die indien activering van de veiligheidsfunctie zou

hebben plaatsgevonden, het veiligheidssysteem niet zou

hebben gefunctioneerd.



Bijlage 1
Blad 4 van 5

B. Bijzondere geb~urtenissen die ZQ sPQedig mQgelijk ;aar in

ieder geval binnen 30 dagen in een schriftelijke VQrm ge­

rapPQrteerd moeten worden, zijn:

1. Lozing van radioactieve stoffen of ~lootstelling aan

ioniserende straling, zoals

abnormale stralingsdosis enlof besmetting van perso­

nen inclusief ernstig persoonlijk letsel met radio­

actieve besmetting;

belangrijke verhogingen van het stralingsniveau enl
of besmetting op het terrein van de kernenergiecen­

trale of daarbuiten;
2. Vermindering van de integriteit enlof functie van con­

structies, systemen of componenten die van belang zijn

voor de veiligheid, zoals

het falen van de splijtstofbekleding;
de vermindering van de integriteit van het primaire

systeem, de Loofdstoom- of voedingwaterleiding;
de vermindering van de integriteit enlof functie van

het reactorinsluitsysteem;
de vermindering van het bedrijfsgereed en/of be­

schikbaar zijn van systemen die de reactiviteit van

de reactor moeten beheersen;
de vermindering van Let bedrijfsgereed enlof be­

schikbaar zijn van systemen die de druk of de tempe­

ratuur van het primaire systeem moeten beheersen;
de vermindering van het bedrijfsgereed enlof be­

schikbaar zijn van essenti~le hulpsystemen;

Toelichting:
Reparaties van constructies, systemen en componenten,

die binnen het kader van de Technische Specificaties

vallen, behoeven niet te worden gemeld, tenzij bij de
herstelwerkzaamheden blijkt dat er sprake is van een
veiligheidsprobleem.



Bijlage 1
Blad 5 van 5

3. Geconstateerde tekortkomingen in ontwerp, fabricage,

constructie, bedrijf, kwaliteitsborging, veiligheids­

analyse en/of procedures;

4. Voorvallen die wijzen op een veiligneidsprobleem van
algemene aard;

5. Voorvallen die van belang kunnen zijn voor de veilig­

heid;

6. Ooor menselijk handelen of door de natuur veroorzaakte,

ongewone voorvallen, die direct of indirect het veilig

bedrijf van de kernenergiecentrale beïnvloeden.



Bijlage 1
Blad 1 van 2

Indeling volgens categorieën zoals vanaf 1980 gebruikeliik

Qmschriiving der cafegorie~n

Cat. 1: Storing van een component of een systeem welke niet

nodig is voor het bedrijven van de centrale of voor

het functioneren van een veiligheidssysteem.

Cat. 2: Storing van een component of een systeem welke nodig

is voor het bedrijven van de centrale maar niet voor

het functioneren van een veiligheidssysteem.

Cat. 3: Storing van een component of een systeem welke gezien

de beschikbare reserve, volgens de Technische Speci­

ficaties geen onmiddellijke afschakeling van de reac­

tor vereist, maar wel een vermindering van de be­

schikbaarheid van veiligheidssystemen geeft. Grote

bedrijfsstoring.

Cat. 4: Storing van een component of systeem welke volgens de

Technische Specificaties onmiddellijke of binnen een

vastgestel(J(· tijd afschakeling of vermindering van

het vermogen van de reactor vereist.

Cat. 5: E€'n breuk (pijpdiameter kleiner dan 50 mm) van het

drukgedeel te van het reactorkoelsysteern welke zich

binnen het afsluitsysteem bevindt.

Voor druk..a terreactor ook: van het drukgedeelte van

het secundaire koelsysteem welke zich binnen het in­

sluitsysteem bevindt.

Cat. 6: Overige meer ernstige gebeurtenissen.

Ioeli c!ltj na: Deze categorie-indeling is overeenkomstig het

Zweedse storj ngsmeldingssysteem dat berust op een graduele

indeling Vdn alle voorvallen in categorieën met toenemend

veiligheidsbelang.



Bijlage t
Blad 2 van 2

Oe categorieën 1 en 2 Z2)n niet opgenomen in de overzichten

omdat ze uitsluitend betrekking hebben op componenten en sys­

temen die nodig zijn voor het normale bedrijf van de centra­

le; deze storingen kunnen geklasseerd worden als -alledaagse­

voorvallen en kunnen vergeleken worden JUet overeenkomstige

storingen in niet-nucleaire industriële installaties. Wanneer

echter een voorval een kortstondige of langdurige reactoraf­

schakeling of een andere grote bedrijfsstoring tot gevolg

heeft, wordt aan deze storing categorie 3 toegekend.

Oe categorleen 3 en 4 betreffen ook storingen aan zogenoemde

veiligheidssystemen. Dit zijn systemen die tijdens normaal

bedrijf niet behoeven te functioneren, maar slechts tijdens

die situaties waarbij de reactor zich buiten de voorgeschre­

ven bedrijfscondities bevindt of dreigt te gaan bevinden

eventueel in bedrijf behoeven te komen. Ten behoeve van een

grote bedrijfszekerheid zijn deze systemen vaak meervoudig

uitgevoerd. In de zogenoemde -Technische Specificaties· (TS)

is de minimale beschikbaarheid van de veiligheidssystemen om­

schreven , waarbij de reactor in bedrijf mag zijn.

Storingen welke onder categorie 3 vallen zijn die storingen

van veiligheidssystemen die wel een vermindering van hun be­

schikbaarheid tot gevolg hebben. maar nog niet de in de Tech­

nische Specificaties gestelde voorwaarden overschrijden, dus

welke geen afschakeling of vermindering van het vermogen ver­
eisen. Storingen ~,"elke onder categorie 4 vallen vereisen
daarentegen afschakeling van de reactor, hetzij onmiddellijk,

hetzij binnen een vastgesteld tijdsbestek, dan wel verminde­
ring van het vermogen.

Categorie 5 en 6 ZlJn storingen van meer ernstige aard waar­
bi j één ot meer veiligt.eidssystemen in actie moeten komen.
Ook kan een gebeurtenis die in categorie 5 of 6 valt poten­
ti~le gevolgen voor de omgeving hebben.


