


Datum

26 mei
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Omschrijving

Bij een routinematige inspectie werd geconsta­
teerd dat één van de beide kerninnundatiesys­
teemafsluiters, na het geven van een openings­
commando in de gesloten stand vast bleef zit­

ten.
De centrale werd uH bedrijf genomen. Bij de
demontage van de aandrijving van de klep bleek
er een aandrijfas te zijn gebroken.
Na het aanbrengen van een nieuwe as functio­
neerde de afsluiter goed.
De aandrijving van de andere afsluiter werd uit
voorzorg eveneens voorzien van een nieuwe as en
met goed gevolg getest. De centrale werd op 28
mei weer in bedrijf genomen. Er wordt een
richtlijn voor een periodiek onderzoek aan der­
gelijke afsluiters opgesteld.

Categorie

A1-A2

Bij het uitbedrijfnemen van de reactor voor de A3
reparatie van de afsluiter van het kerninnunda­
tiesysteem trad een reactorsnelafschakeling op.
Eén van de medewerkers van de wacht had bij het
reeds aanwezig zijn van een ander afschakelsig-
naal, een lineair neutronenfluxkanaal te snel
overgeschakeld. Instructieve maatregelen zijn
getroffen.

26 augustus Tijdens een periodieke test van het noodstroom- B2
dieselaggregaat bleek één van de cilinders van
de diesel een koelwaterlekkage te vertonen. Bij
het proefdraaien van de diesel werd tevens een
rookgas lekkage aan deze cilinder geconsta­
teerd. Na reparatie werd de diesel met goed ge-

volg beproefd.
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Datum Omschrijving

25 september Aan één van de beide drukmeetleidingen van de
meetflens in een leiding van het drainsysteem
was een lekkage ontstaan. Na isolatie van het
leidingdeel , waarin de meetflens zich bevond
werd de lekkage verholpen.

23 oktober In verband met het aanbrengen van een extra me­
ting werd de voedingwatertoevoer naar het reac­
torvat op de hand genomen. Bij het weer terug­
zetten op de automatische bediening functio­
neerde de regeling niet goed en traden fluctua­
ties op in het voedingwaterdebiet.
Hierdoor ontstonden schommelingen van het wa­
terniveau in het reactorvat. Het vermogen werd
teruggeregeld. De oorzaak was vervuiling van de
omvormer in de regeling van de voedingwater­
klep.
Het aandrijfmechanisme van de klep werd vervan­
gen en de omvormer werd gereinigd. Tevens zal
op de jaarlijkse onderhoudslijsten het reinigen
van de omvormer van de voedingwaterklep worden
opgenomen.

Categorie

B2

B2



Datum

23 januari

24 januari

25 februari!
30 maart
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Storingen Kerncentrale 80rssele

Omschrijving

Tijdens de splijtstofwisselstop werd het
splijtstofopslagbassin overvuld. Hierdoor
stroomde licht radioactief water in de reactor­
put. De oorzaak was een menselijke fout.
Na constatering van het overlopen werden de af­
sluiters van het koelsysteem in de juiste stand
gezet en het water uit de reactorput verwij­
derd. Voorts werden instructieve maatregelen
getroffen om dergelijke storingen te voorkomen.

Bij het ontladen van de reactorkern bleek één
van de centreerstiften van een splijtstofele­
ment te zijn afgebroken ten gevolge van inter­
kristallijne spanningscorrosie. Oe positie van
de afgebroken stift is zodanig dat er geen pro­
bleem voor de centrering van het element ont­
staat.

Gedurende de splijtstofwisselstop is, gevolg
gevend aan een OSART-aanbeveling, een goed
voorbereid en uitgebreid testprogramma uitge­

voerd om na te gaan of de meest relevante be­
veiligingen van onder andere het reactorbevei­
ligingssysteem voldoende bedrijfsgereed zijn!
waren. De betroffen systemen werden draad voor
draad doorgetest waarbij gecohtroleerd werd of
de componenten c. q. schakelaars goed functio­
neerden.
Gedurende de tests zijn een aantal tekortkomin­
gen geconstateerd:
a. Door een losse draad in een vergrendelings­

kast zou één van de vier pompen van het
kerninnundatie- en nakoelsysteem niet auto­
matisch bijgekomen zijn.

Categorie

83

B3

82



Datum

vervolg
25 februari!
30 maart
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Omschrijving

De betreffende pomp kon wel zonodig met de
hand in bedrijf worden gesteld. Deze situa­
tie bestond waarschijnlijk al sedert de in­
bedrijfstelling.

b. Op de rangeerverdeler werd een losse draad
gevonden, waardoor één van de beide terug­
meldingen, die aangeeft dat een isolatieaf­
sluiter van de boorwatervoorraadtank dicht
is, niet doorkwam. Dit signaal zou in combi­
natie met het ontbreken van de redundante
terugmelding nadelige invloed hebben gehad
op het reactorput-bedrijf.

c. Op een schakelaar van een nakoelpomp werd
een losse besturinqsdraad qevonden. Hierdoor
zou deze pomp niet bijgekomen zijn. Deze
fout zou onqetwijfeld bij de normale beproe­
vinq gevonden zijn en dus maximaal één maand
hebben bestaan. Een maand tevoren was name­
lijk de pomp voor het laatst succesvol ge­
test.
Kennelijk was op dat moment nog géén losse
draad aanweziq. Hierna zijn werkzaamheden
verricht waardoor moqelijk de betreffende
draad is losqekomen.

d. Bij het gelijktijdig aanlopen van twee nood­
en nevenkoelwaterpompen, hetgeen overigens
in noodstroomsituaties niet voorkomt, scha­
kelde een koppelschakelaar. van de nood­
stroomhoofdrails in het koelwaterinlaatge­
bouw zichzelf uit door een te laqe instel­
linq van de thermische overstroombeveili­
ginq. De beveiliginq is opnieuw inqesteld en
de test is aansluitend succesvol uitgevoerd.

Categorie

B3

B3

B3



Datum

11 maart

9 april

12 mei

10 oktober
(i)
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Omschrijving

Tijdens de ingebruikname van het noodvoedings­
systeem gedurende de splijtstofwisselstop bleek
een afsluiter niet correct te functioneren.
De draadspindel van de klep was gebroken. Na
demontage bleek dat de wegafhankelijke schake­
ling in open richting niet functioneerde. De
draad spindel werd vervangen en de schakelaar
werd gerepareerd.

Ten gevolge van het losraken van een gelei­
dingspen functioneerde één van de beide secun­
daire stoomafblaaskleppen niet meer correct. De
pen werd vastgezet en de klep werd met goed ge­
volg getest. Tevens werd bij de andere secun­
daire stoomafblaasklep de pen gecontroleerd op
juiste montage.

Bij een controle werd de persafsluiter van één
van de beide secundaire reservesuppletiesys­
teempompen in gesloten i.p.v. geopende toestand
aangetroffen. De oorzaak van de onjuiste stand
van de afsluiter was niet meer te achterhalen,
hoogstwaarschijnlijk een menselijke fout.
De volgende maatregelen werden genomen:
- controle op de stand van alle andere afslui­

ters van het reservesuppletiesysteem.
- na iedere beproeving zal een controle plaats

vinden op de juiste stand van de afsluiters.
Bovendien zullen controles worden uitgevoerd
tussen twee beproevingen.

Ten gevolge van een aardsluiting sprak de be­
veiliging van de machinetransformator (de zgn.
MBuchholzM-beveiliging) aan.

Categorie

B3

B3

B2

A3



Datum

vervolg
10 oktober
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Omschrijving

Daarop tripte de turbine, waardoor tevens de

eigen bedrijfstransformator buiten bedrijf werd
gesteld. Er moest nu overgeschakeld worden op

voeding via de beide starttransformatoren. Dit
lukte niet door het opengaan van de schakelaar

tussenhet externe elektriciteitsnet en de beide
starttransformatoren. Deze schakelaar was
opengestuurd ten gevolqe van het ten onrechte
aanspreken van de beveiliqing van één van de
beide starttransformatoren tijdens het koppelen
met het net. Hierdoor ontstond een noodstroom­
situatie, hetgeen gepaard ging met een reactor­
snelafschakeling. De noodstroomvoorziening kwam
op correcte wijze bij.
Na circa 7 minuten werd de schakelaar voor de
beide starttransformatoren met de hand geslo­
ten. De centrale werd nu weer via het externe
net van elektriciteit voorzien, uitqezonderd de
veiligheidsrelevante systemen, welke nog steeds
door de beide noodstroomaggregaten werden qe­
voed.
Voordat de beide noodstroomaggregaten uit be­
drijf konden worden genomen, viel een nood­
stroomaggregaat uit.

Het derde paraat staande noodstroomdieselaggre­

gaat kwam correct in bedrijf. Tijdens boven­
staande storing deed zich een additionele sto­
ring voor, te weten:
- De drie nood- en nevenkoelwaterpompen vielen

uit op het signaal -persdruk te laag- ten ge­
volge van vervuilde meetleidingen.
De functie van deze pompen werd overgenomen
door een dieselgedreven pomp.

Categorie

B2

B3



Datum

vervolg
10 oktober

20/21/22
november

(1)
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Omschrijving

Oe volgende maatregelen werden genomen:
- De machinetransformator werd gerepareerd en

tevens inwendig geheel geïnspecteerd.
- Oe beide st.arttransformatoren werden met het

net gekoppeld gehouden, waarmee werd bereikt
dat de beveiligingen van deze transformatoren
niet meer konden aanspreken bij het koppelen

aan het net.
- In de splijtstofwisselstop 1988 worden de be

veiligingen van de starttransformatoren ver­
vangen.

- Oe meetleidingen van de nood- en nevenkoelwa­
terpompen worden periodiek gereinigd.

- Tevens zal worden onderzocht of het noodzake­
lijk is om de nood- en nevenkoelwaterpompen
op het signaal -persdruk te laag- te doen
stoppen.

Tijdens de beproeving van de overtoerenbeveili­
ging van de turbine viel deze ten gevolge van
een bedieningsfout uit.
Hierbij spraken twee signalen van het reserve­
suppletiesysteem aan door een daling van het
stoomgeneratorniveau. Teneinde deze twee signa­
len te resetten is het noodzakelijk het stoom­
generatorniveau te verhogen.
Bij deze handeling waarbij inmiddels de turbine
weer in bedrijf was genomen werd een stoomgene­
ratorniveau te hoog gemeten, hetgeen weer tot
uitval van de turbine leidde.

Bij deze storing was één van de zes sproeiklep­
pen, die de primaire druk moeten regelen, blij­
ven hangen. Di t probleem werd verholpen en in
de splijtstofwisselstop 1988 zal deze klep wor­
den gerevideerd.

Categone

B3

S3



Datum

vervolg

20/21/22

november
(i)
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Omschrijving

Korte tijd na bovenstaande storingen viel één

van de beide hoofdkoelmiddelpompen uit ten ge­

volge van een storing in een elektronische com­

ponent. Door de daarmee gebruikelijke drukver­
hoging van het primaire systeem openden de af­

blaaskleppen naar de afblaastank.

Er werd een electrische vang op de beveili­

gingsbouwsteen van de hoofdkoelmiddelpomp ge­

plaatst.
Bij het weer in bedrijf nemen van de hoofdkoel­

middelpomp werd echter het reactorvermogen on­
voldoende gereduceerd waardoor een reactorsnel­

afschakeling ontstond.

Cdt.egorie

B3

A3

Ten gevolge van een storing in een elektro- B3

nische component viel dezelfde hoofdkoelmiddel-
pomp uit. De defecte elektronische component

kon nu worden geïdentificeerd met behulp van de

geplaatste vang en vervangen worden.



Bijlage 1

Blad 1 van 5

Storingsmeldingssysteem bij kernenergiecentrales in Nederland

Algemeen
De vergunninghouders zIJn verplicht om bijzondere gebeurte­
nissen, die van belang zijn voor de veilige bedrijfsvoering
van de kernenergiecentrales, tijdig aan diverse overheidsin­

stanties te melden.

Onder bijzondere gebeurtenissen die van belang zIJn voor een
veilige bedrijfsvoering worden verstaan storingen, abnormale

situaties, externe invloeden en dergelijke.
Onderstaand worden deze bijzondere gebeurtenissen nader om­
schreven en ingedeeld in drie categorieeën.

A. Bijzondere gebeyrtentssen dte zQ spoedtg mQgeltjk. maar in

ieder geval btnnen § yren. te1efQntsch Qf per telex gemeld
en binnen 14 dagen in een schrtfteltjke vQrm gerapPQrteerd
mQeten worden, zijn:
1. Voorvallen die tot gevolg hebben dat niet voldaan wordt

aan de vergunningsvoorschriften en/of de Technische
Specificaties;

2. Acties die genomen aoeten worden op grond van de speci­
ficaties in het hoofdstuk ·Voorwaarden voor het be­
drijf· van de Technische Specificaties;

3. Ieder voorval dat leidt tot activering, hetzij automa­
tisch of aet de hand, van de in de Technische Specifi­
caties vermelde technische veiligheidsvoorzieningen in­
clusief het reactorbeveiligingssysteem.

IQdichttng
Het betreft hier voorzieningen die normaal (gedeel te­
lijk) niet in werking zijn, maar in geval van (al dan
niet terechte) initiatie een veiligheidsfunctie vervul­
len.



Bijlage 1
Blad 2 van 5

Geplande activeringen van technische veiligheidsvoor­
zieningen inclusief het reactorbeveiligingssysteem be­
hoeven niet gemeld te worden tenzij blijkt dat deze ac­
tivering niet tot het gestelde doel leidt (zie A7 en
B2) .

4. leder voorval dat een bedreiging vormt voor de veilig­
heid van de kernenergiecentrale of dat het personeel
belemmert in de uitoefening van zijn taken die voor het
veilig bedrijven van de kernenergiecentrale noodzake­
lijk zijn:

Toelichting;
Dit heeft onder meer betrekking op zowel interne als
externe bedreigingen/voorvallen zoals branden, het
vrijkomen van toxische gassen en ontploffingen. Te al­
len tijde moet het personeel veiligheidsgerelateerde
activiteiten kunnen uitvoeren indien de situatie dit
vereist.

5. Iedere blootstelling aan ioniserende straling inclusief
radioactieve besmetting die uitgaat boven de voorge­

schreven limieten voor personen die in de kernenergie­
centrale werken of voor leden van de bevolking;

6. a) Iedere lozing van radioactieve stoffen die de voor­
geschreven limieten overschrijdt;

b. Ieder voorval waarbij op niet-geplande of ongecon­
troleerde(niet geregistreerde) wijze lozing van ra­
dioactieve stoffen plaatsvindt:

Toelichting;
Grote afwijkingen van de normale bedrijfsvoering



Bijlage 1
Blad 3 van 5

c. Ieder voorval waarbij op niet-geplande of ongecon­
troleerde(niet geregistreerde) wijze radioactieve
stoffen vrijkomen, waardoor een gebouw/ruimte geëva­
cueerd moet worden.

I2dichting:
Het betreft hier voorvallen waarbi j het personeel
niet meer in staat is activiteiten te verrichten die
het veilig bedrijf van de kernenergiecentrale waar­
borgen.

7. Oe constatering van fouten van het personeel, van het
falen van apparatuur of van ontwerp- of procedurefouten
waardoor verhinderd zou kunnen worden dat constructies,
systemen en componenten hun veiligheidsfunctie vervul­
len die noodzakelijk is om:
a. de reactor af te schakelen en in een veilige toe-

stand te houden;
b. de restwarmte af te voeren;
c. de lozing van radioactieve stoffen te beheersen of
d. de ge~olgen van een ongeval tegen te gaan.

Ioelichtjng:

Hier zijn bedoeld fouten die aanleiding ZlJn dat de
aangegeven veiligheidstuncties niet zouden kunnen wor­
den vervuld, bijvoorbeeld ten gevolge van een fout met
een geaeenschappelijke oorzaak ot systeea-interacties.
In tegenstelling tot A3 worden hier voorvallen bedoeld
die indien activering van de veiligheidsfunctie zou
hebben plaatsgevonden, het veiligheidssysteea niet zou
hebben gefunctioneerd.



Bijlage 1

Blad 4 van 5

B. Bijzondere gebeurtenissen die zo spoedig mogelijk maar in
ieder geval binnen 30 dagen in een schrifteliike vorm ge­
rapporteerd moeten worden, zijn:

1. Lozing van radioactieve stoffen of blootstelling aan

ioniserende straling, zoals
abnormale stralingsdosis en/of besmetting van perso­

nen inclusief ernstig persoonlijk letsel met radio­

actieve besmetting;
belangrijke verhogingen van het stralingsniveau en/

of besmetting op het terrein van de kernenergiecen­

trale of daarbuiten;

2. Vermindering van de integriteit en/of functie van con­
structies, systemen of componenten die van belang zijn

voor de veiligheid, zoals
- het falen van de splijtstofbekleding;

de vermindering van de integriteit van het primaire
systeem, de hoofdstoom- of voedingwaterleiding;

- de vermindering van de integriteit en/of functie van

het reactorinsluitsysteem;

- de vermindering van het bedrijfsgereed en/of be­
schikbaar zijn van systemen die de reactiviteit van

4e reactor moeten beheersen;
- de vermindering van het bedrijfsgereed en/of be­

schikbaar zijn van systemen die de druk of de tempe­
ratuur van het primaire systeem moeten beheersen;

- de veraindering van het bedrijfsgereed en/of be­
schikbaar zijn van essentiële hulpsystemen;

Toelichting;

Reparaties van constructies, systemen en componenten,

die binnen het kader van de Technische Specificaties
vallen, behoeven niet te worden gemeld, tenzij bij de

herstelwerkzaamheden blijkt dat er sprake is van een
veiligheidsprobleem.



Bijlage 1
Blad 5 van 5

3. Geconstateerde tekortkomingen in ontwerp, fabricage,
constructie, bedrijf, kwaliteitsborging, veiligheids­

analyse en/of procedures;

4. Voorvallen die wijzen op een veiligheidsprobleem van
algemene aard;

5. Voorvallen die van belang kunnen zijn voor de veilig­

heid;
6. Door menselijk handelen of door de natuur veroorzaakte,

ongewone voorvallen, die direct of indirect het veilig

bedrijf van de kernenergiecentrale beïnvloeden.
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STORINGEN IN NEDERIANDSE KEROCENl'RALES IN 1987

In 1987 hebben zich in de kernenergiecentrales in Borssele en Dodewaard 23
storingen voorgedaan. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage over het
functioneren van de centrales, die staatssecretaris De Graaf van SOCiale Zaken
en W=:!rkgelegenheid aan de 'Thieede Fàmer heeft aangeboden. In een begeleidende
brief concludeert de bewindsman dat geen van de storingen aanleiding vornrle voor
het treffen van bijzondere veiligheidsmaatregelen. Ook hadden de storingen geen
nadelige gevolgen voor de <mgeving.

In 1987 is voor kernenergiecentrales in l'èderland een herzien meldingssysteem
voor storingen van kracht geworden dat gebaseerd is op het Incident Reporting
System (IRS) van het Internationaal Atoom Ehergie .Agentschap (IAFA).
Hiermee is de reeds bestaande verplichting an bijzondere gebeurtenissen die van
belang zijn voor de veilige bedrijfsvoering van de kernenergiecentrales tijdig
aan de overheid te melden, nader gestructureerd. Bijzondere gebeurtenissen zijn
storingen, abnormale situaties, externe invloeden en dergelijke. Het rapporteren
ervan geschiedt, als gebruikelijk, aan de Kernfysische Dienst van het ministerie
van Sociale zaken en W=:!rkgelegenheid. Deze dienst is belast met het
veiligheidstoezicht op de kerncentrales in Nederland.

In de kerncentrale in Borssele traden in 1987 a=ht storingen op. 'Thiee daarvan
werden door de Kernfysische Dienst voldoende belangrijk geacht an gegevens
daarover internationaal uitte wisselen.
ZOwel de OESO/NEA (Organisatie voor Econanische samenwerking en Ontwikkeling/
'tbcleair Energie .Agentschap) te Parijs als de IAEA te W=:!nen worden geïnformeerd.
De eerste storing trad op in oktober 1987 en was het gevolg van een aé!rdsluiting
in de machinetransformator • raarop viel de turbine uit, waardoor tevens de eigen
bedrijfstransfonnator buiten bedrijf werd gesteld. Overschakelen op voeding
uit het openbare net lukte niet, waardoor de noodstroanvoorziening in werking
trad. Dit ging gepaard met een reactorsnelafschakeling.
De tweede storing deed zich voor in novanber 1987 en betrof het uitvallen van de
turbine tijdens de beproeving van de overtoerenbeveiligiIlJ.

In de kerncentrale in OOdeW3.ard traden in 1987 15 storingen op. De Kernfysische
Dienst achtte geen van deze storingen voldoende belangrijk an internationaal te
melden.
Gedurende alle gemelde storingen functioneerde het reactorbeveiligingssysteem
van beide centrales goed.
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••• Storingen in Nederlarrlse kerncentrales •.•

In 1987 waren de centrales Borssele en D::xïeW3.ard respectievelijk 75% en 85% van
de tijd beschikbaar voor electriciteitsprcxiuktie.
Het iets lagere beschikbaarheidspercentage van Borssele is voornamelijk een
gevolg van de verlengde splijtstofwisselstop in 1987. Tijdens deze stop dienden
\\erk~en te worden verricht naar aanleiding van de aanbevelingen van het
Operational safety Review Team (OSARr).


